
П АСП О РТ  
О бщ ественное здание 

1. И нформ ация об объекте
Н аименование С ДК  ет. Рязанская

Т ип объекта Д ом а культуры  •

М есто нахождения (адрес) Белореченский n-н ст-ца. Рязанская ул. П ервом айская 104

Ф орма собственности объекта М униципальная
(ф едеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Д анны е о лице, осущ ествляю щ ем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; И Н Н , телефон и т.д.)

О снование для  пользования объектом
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:
Телефон:
К оличество этаж ей здания , этаж  располож ения объекта 
Комментарий:

П лановая д ата  обследования: 08.2021 

Ф актическая дата обследования: 09.08.2021 

О рганизация: С Д К  ст. Рязанская  

Д олж ность лица: глава 

ФИО: Ч ернов Н иколай Викторович
2. С оответствие элементов объекта норм ативны м  требованиям  доступности для и н валидов1

Ф ункциональны е зоны  / 
элем енты  объекта

Категории
инвалидов2

Значение Н ормативны е
требования

С оответствует/ 
не соответствует

П рим ечания1 /  
Замечания по несоответствию

У частки и территории

П уть к входу в здание

У казатели направления движ ения К наличие п. 5.1.3 СП 
59.13330.2016

О тсутствие

Ш ирина пуги движ ения К не м енее 1,2 м. п. 5.1.7 СП 
59.13330.2016

С оответствует

П родольны й уклон пути движ ения К не более 5% п. 5.1.7 СП С оответствует

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СЙйП'35-01-260 Ъ>
■ - г,.. . да

К -  инвалиды-колясочники, О -  инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С -  инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.



| 59.13330.2016

Л сстннца па входе наружная

Д ополнительны е разделительны е двусторонние поручни (при 
ш ирине лестницы на основном входе 4,0 м и более

О, С наличие п. 6.1.2 СП 
59.13330.2016

О тсутствует

П оручни на высоте 90 см О, С 90 см. п. 6.2.11 СП 
59.13330.2016

Не
соответствует

Высота подъема ступеней О, С 1 2 -1 5  см. п. 5.1.12 СП 
59.13330.2016

С оответствует

Ш ирина ступеней О, С 3 5 - 4 0  см. п. 5.1.12 СП 
59.13330.2016

С оответствует

Единообразная геометрия ступеней О, С наличие п. 5.1.12 СП 
59.13330.2016

С оответствует

П андус, дублирую щ ий наруж ную  лестницу на входе

Д лина м арш а пандуса К не более 9,0 м. п. 5.1.14 СП
59.13330.2016

С оответствует

У клон пандуса (вы сота /  длина) К не более 1/20 
(5% )

п. 5.1.14 СП 
59.13330.2016

Соответствует

С вободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса К не м енее 1,5 X 
1,5 м.

п. 5.1.15 СП 
59.13330.2016

С оответствует

П оручни пандуса (вдоль обеих сторон) К, О наличие п. 5.1.15 СП 
59.13330.2016

Н аличие

П оручни пандуса (на вы соте 0,7 м) К 0,7 м. п. 5.1.15 СП 
59.13330.2016

С оответствует

П оручни пандуса (н а  вы соте 0,9 м) О 0,9 м. п. 5.1.15 СП 
59.13330.2016

Соответствует

П оручни пандуса (расстояние меж ду поручнями) к 0,9 - 1,0 м. п. 5.1.15 СП 
59.13330.2016

Соответствует

П одъемник, дублирую щ ий наруж ную  лестницу на входе (при 
вы соте подъема более 3,0 м.)

к наличие п. 5.1.14 СП 
59.13330.2016

Не требуется

Входная площ адка

Разм ер входной площ адки (при наличии пандуса) к не менее 2,2 х 
2,2 м.

п. 6.1.4 СП 
59.13330.2016

С оответствует

П оверхность покрытия входной площ адки твердая, не-скользкая К, О, С наличие п. 6.1.4 СП 
59.13330.2016

Н аличие

Д верь входная наружная
: ' : *

Ш ирина проема одной створки двери  в свету к не м енее 0,9 см. п. 6.1.5 СП 
59.13330.2016

С оответствует

В ысота порога двери к не более 1,4 см. п. 6.1.5 СП 
59.13330.2016

Не
соответствует

Контрастная м аркировка прозрачны х полотен дверей С наличие п. 6.1.5 СП 
59.13330.2016

Наличие

Пути движ ения (для доступа в зону оказания услуги)

Ш ирина пути движ ения в коридорах, галереях и т.п. К не м енее 1,5 м. п. 6.2.1 СП С оответствует

3



59.13330.2016
Ш ирина прохода в помещ ении с оборудованием и мебелью К не м енее 1,2 м. п. 6.2.2 СП 

59.13330.2016
С оответствует

Ш ирина дверны х и откры ты х проемов в стене, вы ходов из 
коридоров и помещ ений на лестничную  клетку

К не м енее 0,9 м. п. 6.2.4 СП 
59.13330.2016

С оответствует

Высоту порогов или перепад вы сот - , К це более 1,4 см. п. 6.2.4 СП 
59.13330.2016

Не
соответствует

На путях движ ения имеется перепад высоты 
в виде порога (необходим о оборудовать 
пандус или произвести  пониж ение данного 
п ерепада высоты)

Конструктивны е элем енты  и устройства на пути движ ения, 
выступ (на стенах)

С не более 10 см. п. 6.2.6 СП 
59.13330.2016

С оответствует

Конструктивны е элем енты  и устройства на пути движ ения, 
выступ (на отдельно стоящ ей опоре)

С не более 30 см. п. 6.2.6 СП 
59.13330.2016

Соответствует

Д верь входная внутренняя (в зону оказания услуги)

Ш ирина проема одной створки двери  в свету К не м енее 0,9 см. п. 6.1.5 СП 
59.13330.2016

Соответствует (дверь в зрительном зале)

Высота порога двери К не более 1,4 см. п. 6.1.5 СП 
59.13330.2016

Соответствует

Контрастная м аркировка прозрачны х полотен дверей С наличие п. 6.1.6 СП 
59.13330.2016

Не требуется дверь не имеет прозрачного полотна

Зона оказания услуги

Зал зрительны й, читальны й, ож идания и пр.

М еста для инвалида в зоне обслуж ивания посетителей 
общ ественны х зданий и сооруж ений различного назначения

К не м енее 5% п. 8.1.3 СП 
59.13330.2016

Соответствует

Разм ещ ение технологического и иного оборудования:(при 
располож ении сбоку)

К не выш е 1,4 м и 
не ниже 0,3 м от 
пола

п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Соответствует

Разм ещ ение технологического и иного оборудования (при 
фронтальном подходе)

К не выш е 1,2 м и 
не ниже 0,4 м от 
пола

п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Соответствует

В ысота поверхности столов, прилавков, окош ек касс и т.п. К не более 0,8 -  
0,85 м

п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Не требуется

Ш ирина прилавка, стола, стойки  и т.п. у места получения услуги К не м енее 1,0 м. п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Не требуется

В аудиториях, зрительны х и лекционны х залах на 50 чел. и 
более, оборудованны х ф иксированны м и сидячими местами, 
оборудование мест для инвалидов

К, О, С, Г не м енее 5 % п. 8.1.7 СП 
59.13330.2016

Не требуется

В аудиториях, зрительны х и лекционны х залах на 50 чел. и 
более, оборудованны х ф иксированны м и сидячими местами, 
оборудование мест для инвалидов-колясочников

К не м енее 0,75 % 
(но не менее 
одно-го места)

п. 8.1.7 СП
59.13330.2016

Не требуется

С анитарно-гигиеническое помещ ение

Д оля доступны х кабин уборны х от общ его количества К 5 %  (но не 
м енее 1)

п. 6.3.2 СП 
59.13330.2016

Соответствует

И нф ормационны е таблички пом ещ ений (выполненные 
рельеф но-граф ическим и рельефно-точечны м способом), 
разм ещ енны е со стороны  дверн ой  ручки па вы соте от 1,2 до 1,6 
м от пола, на расстоянии 0,1 -  0,5 м о т  края двери

К, О, С, Г наличие п. 6.3.6 СП 
59.13330.2016

Соответствует обозначение знаком доступности  кабины для 
инвалидов



Разм ер кабины  (ш ирина х глубина) К не м енее 1,65 / 
2,2 м

п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016

С оответствует

Ш ирина двери  кабины К не м енее 0,9 м. п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016

Соответствует

П ространство для размещ ения кресла-коляски рядом с унитазом К не м енее 0,8 м п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016

Соответствует

П ространство для разворота кресла-коляски К диам етр  не 
менее 1,4 м.

п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016

Соответствует

О ткидны е опорные поручни, ш танги К, О наличие п. 6.3.3 СП 
59.13330.2016

Наличие

С истем а тревож ной сигнализации, обеспечиваю щ ая связь с 
персоналом

К наличие п. 6.3.6 СП 
59.13330.2016

Наличие

С редства информации

О бозначение специальны ми сим волам и доступны х элем ентов 
здания, указатели направления движ ения

К, О, с, г наличие п. 6.5.1 СП 
59.13330.2016

Н аличие

И нф ормация о назначении помещ ения внутри здания (рядом с 
дверью  со стороны дверной  ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с 
дублирование рельефны ми знаками

к, о, с, г наличие п. 6 .5 .9  СП 
59.13330.2016

Отсутствие обозначение зрительного зала

Речевы е информаторы с наличие п. 6.5.6 СП 
59.13330.2016

Не требуется

3. Д оступность  ф ункциональны х зон объекта для отдельны х категорий инвалидов

Н аименование функциональны х зон объекта С тепень доступности 
(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

К О С г
У частки и территории - # # #
Вход - - - #

П ути движ ения (для доступа в зону оказания услуги) + # + #
Зона оказания услуги + + + +

С анитарно-гигиеническое помещ ение + + + +

С редства информ ации - - - -
4. Заклю чение о доступности объекта для инвалидов (нуж ное отметить знаком «X»)

Степень 
доступности объекта

Д оступность объекта для отдельны х категорий инвалидов

К О С Г
О бъект доступен ' X* " - " ' -

О бъект недоступен X X X X



5. Реком ендации по обеспечению  доступности объекга

Ф ункциональны е зоны  объекта О сновные мероприятия по адаптации

У частки и территории
У становить указатели направления движ ения для инвалидов
Л естницу на входе наружную : - обустроить поручнями на вы соте 90 см. « ..
С низить высоту порога входной двери  наруж ной д о  1,4 см. и менее

П ути движ ения (для доступа в зону 
оказания услуги)

Н а пути движ ения перепады высот более 1,4 см . (Н а путях движ ения имеется перепад вы соты в виде порога (необходим о оборудовать пандус 
или произвести понижение данного перепада высоты))

Зона оказания услуги
Доступен

С анитарно-гигиеническое помещ ение
Доступен

С редства информации У становить таблички с информацией о назначении помещ ений внутри здания (обозначение зрительного зала)
*ДУ (имеются согласованные с обществом инвалидов меры по приему маломобильных граждан на объекте)

«09» Августа 2021г.
Дата составления Паспорта
специалист - эксперт
Должность лица, составившего Паспорт

Свиридеико Д.П. 
Ф.И.О.


